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EZR/DZR - instalace do potrubi

m llustrace zobrazuje typickou situaci montéaze potrubnich ventilatorl EZR/DZR. Ventilatory jsou do potrubniho vedeni integrovany pomoci
elastickych manzet.

m Doporu¢end vzdalenost mezi tvarovkami min. 3 - 5 x primér potrubi.

m  P¥i zdZeni prafezu: mensi prdmér potrubi < 0,75 x vétsi prmér potrubi, thel sklonu 6-8°.
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Venkovni uzaviraci klapka AS, naporova
Venkovni sténa

Potrubi, nutno zajistit

Pruzna spojovaci manzeta

Ventilator

Upevriovaci patky
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Tlumi¢ chvéni
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Konsole, nutno zajistit
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